
พระราชกฤษฎีกา 

กำหนดอาคารควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

_______________ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

เป็นปีท่ี ๕๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

​ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  

​ โดยท่ีเป็นการสมควรกำหนดอาคารบางประเภทให้เป็นอาคารควบคุม เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์

พลังงาน 

  

​ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง ​
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา​
พระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปน้ี 

  

​ มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุมพ.ศ. ๒๕๓๘” 

  

​ มาตรา ๒1  พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกำหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

​ มาตรา ๓  ให้อาคารท่ีมิใช่อาคารท่ีใช้เป็นพระท่ีน่ังหรือพระราชวัง อาคารท่ีทำการสถานทูต หรือสถาน

กงสุลต่างประเทศ อาคารท่ีทำการขององค์การระหว่างประเทศหรือท่ีทำการของหน่วยงานท่ีต้ังข้ึนตามความตกลง

ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถานวัดวาอารามหรืออาคารต่าง ๆ ท่ีใช้เพ่ือการศาสนา ซ่ึงมี

กฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ ท่ีมีการใช้พลังงานดังต่อไปน้ีเป็นอาคารควบคุม 

1​  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน้า ๘/๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๘ 



2 
 

​ ​ (๑)  อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต้เลขท่ีบ้านเดียวกันท่ีได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายให้ใช้

เคร่ืองวัดไฟฟ้า หรือให้ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต้ังแต่หน่ึงพันกิโลวัตต์หรือหน่ึง

พันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลโวลท์แอมแปร์ข้ึนไป 

​ ​ (๒)  อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต้เลขท่ีบ้านเดียวกันท่ีใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่าย

ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายหรือพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนจากผู้จำหน่ายหรือของตนเองอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

รวมกันต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคมถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปีท่ีผ่านมา มีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเท่าพลังงาน

ไฟฟ้าต้ังแต่ย่ีสิบล้านเมกะจูลข้ึนไป 

  

​ มาตรา ๔  การคำนวณปริมาณการใช้พลังงานตามมาตรา ๓ (๒) ให้คำนวณเป็นหน่วยเมกะจูลตามหลัก

เกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

​ ​ (๑)  กรณีไฟฟ้า ให้คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ช่ัวโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐ 

​ ​ (๒)  กรณีความร้อนจากไอน้ำ ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า 

โดยใช้สูตรดังต่อไปน้ี 

 

​ ​ ​ Es = (hs – hw) x S x eff 

 

​ ​ โดย ​ Es   หมายถึง   ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็น  

​ ​ ​ ​          เมกะจูล/ปี 

​ ​ ​ hs   หมายถึง   ค่า Enthalpy ของไอน้ำท่ีใช้ หน่วยเป็น เมกะจูล/ตัน จากตาราง 

​ ​ ​ ​          ไอน้ำ (steam table) ท่ัวไป 

​ ​ ​ hw   หมายถึง   ค่า Enthalpy ของน้ำท่ีอุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดัน 

​ ​ ​ ​          หน่ึงบรรยากาศ ในท่ีน้ีให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน 

​ ​ ​ S    หมายถึง   ปริมาณไอน้ำท่ีใช้ หน่วยเป็น ตัน/ปี ดูจากเคร่ืองวัดปริมาณไอน้ำ 

​ ​ ​ ​          ของอาคาร 

​ ​ ​ eff   หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า 

​ ​ ​ ​          เทียบเท่า ในท่ีน้ีให้ใช้ค่า ๐.๔๕ 

​ ​ (๓)  กรณีพลังงานส้ินเปลืองอ่ืน ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนเป็น

พลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปน้ี 

 

 

​ ​ ​ Ef = F x HHV x eff 
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​ ​ โดย​ Ef   หมายถึง    ปริมาณความร้อนจากพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนเป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้า​
​ ​ ​ ​           เทียบเท่า หน่วยเป็น เมกะจูล/ปี 

​ ​ ​ F    หมายถึง    ปริมาณการใช้พลังงานส้ินเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ำหนักหรือ 

​ ​ ​ ​           ปริมาตรต่อปี 

​ ​ ​ HHV หมายถึง   ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานส้ินเปลือง 

​ ​ ​ ​           ท่ีใช้ หน่วยเป็น เมกะจูล/หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร 

​ ​ ​ eff    หมายถึง    ประสิทธิภาพการเปล่ียนแปลงพลังงานความร้อน เป็นพลังงานไฟฟ้า​
​ ​ ​ ​ ​ เทียบเท่าในท่ีน้ีให้ใช้ค่า ๐.๔๕ 

​ ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ค่าความร้อนเฉล่ียท่ีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

กำหนด 

  

​ มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมรักษาการตาม

พระราชกฤษฎีกาน้ี 

  

  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรกำหนดอาคารท่ีได้รับ

อนุมัติจากผู้จำหน่ายให้ใช้เคร่ืองวัดไฟฟ้า หรือให้ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันขนาดต้ังแต่

หน่ึงพันกิโลวัตต์หรือหน่ึงพันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลโวลท์แอมแปร์ข้ึนไป หรืออาคารท่ีมีการใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้

จำหน่าย ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่าย หรือพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนจากผู้จำหน่ายหรือของตนเอง อย่างหน่ึง

อย่างใด หรือรวมกันในรอบปีปฏิทินท่ีผ่านมามีปริมาณพลังงาน ต้ังแต่ย่ีสิบล้านเมกะจูลข้ึนไป ให้เป็นอาคารควบคุม

และโดยท่ีมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การ

กำหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน และวิธีการใช้พลังงานอย่างใดให้เป็นอาคารควบคุม ให้

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 

 

 

 

 

ช่อเอ้ือง/ผู้จัดทำ 

๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

ธัญญรัศม์/ผู้ตรวจ 
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                                                                                                                   เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 


